Paristwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach

Siemiatycze, 12 lutego 2026 .
Znak sprawy: HK.045.4.2026

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach
ul. Swietojarska 25
17-300 Siemiatycze

Dotyczy: Zbiorczej rocznej oceny jakosci wody na Ptywalni ,Wodne Tarasy”

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach na podstawie § 4
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagarn, jakim powinna odpowiada¢ woda
na ptywalniach z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1230) oraz zgodnie z art. 11
ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczenstwie oséb przebywajacych na obszarach
wodnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 714) dokonat zbiorczej rocznej oceny jakosci wody na
Ptywalni ,Wodne Tarasy” w Siemiatyczach.

Zarzadzajacym ptywalnia odpowiedzialnym za jako$¢ wody jest Miejski Osrodek Sportu i
Rekreacji w Siemiatyczach, ul. Swietojariska 25, 17-300 Siemiatycze. Woda doprowadzana
na ww. ptywalnie pochodzi z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w Siemiatyczach i
znajduje sie pod biezacym nadzorem sanitarnym. Jako$¢ wody z ww. wodociagu
odpowiada wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W sktad ptywalni wchodza nastepujace niecki:

- niecka basenu sportowego,

- niecka basenu rekreacyjnego, wyposazonego w urzadzenia wytwarzajace aerozol
wodno- powietrzny,

- niecka brodzika niemowlecego, wyposazonego w urzadzenia wytwarzajace aerozol
wodno- powietrzny,

- niecka wanny jacuzzi 1, wyposazonego w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny,

- niecka wanny jacuzzi 2, wyposazonego w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny.

Woda do poszczegoélnych niecek doprowadzana jest za posrednictwem trzech systeméw
cyrkulacji.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach pozytywnie zatwierdzit
harmonogramy poboru prébek wody na rok 2025, przedstawione przez zarzadzajacego

ptywalnia.
Zarzadzajacy ptywalnig ,\Wodne Tarasy” zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra

Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach z dnia 9
listopada 2015 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1230):

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach
ul. Tadeusza Kosciuszki 35, 17-300 Siemiatycze

tel. +48 85 656 04 36

Adres do e-Doreczen: AE:PL-48128-75691-TETHI-20
www.gov.pl/web/psse-siemiatycze
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- Przeprowadzat biezaca obserwacje wody na basenie oraz odnotowywat przejrzysto$é
wody- w okresie objetym oceng nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidtowosci.

- Prowadzit systematyczny i udokumentowany nadzér pracy urzadzen oraz w
prawidtowy sposéb rejestrowat wyniki pomiaru jakosci wody na ptywalni, w zakresie
nastepujacych parametréw: pH, potencjat Redox, stezenie chloru wolnego,
temperatury wody, w nastepujacych godzinach: 5 ( pierwszy pomiar przed
rozpoczeciem uzytkowania ptywalni) oraz 9, 13, 17, 21. Badanie chloru zwigzanego
wykonywane 1 raz na dobe oraz zapis stezenia chloru wolnego w brodziku do ptukania
stop (nogomyjki)- 1 raz na dobe.

- Prowadzit badania jakosci wody zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami poboru
prébek wody.

- Dokonywat oceny spetniania wymagan mikrobiologicznych i fizykochemicznych
okreslonych w zataczniku 1 i 2 do ww. rozporzadzenia.

- Informowat Pariistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach
o podejmowanych dziataniach naprawczych.

Wyniki jakosci wody na ptywalni wykonywane byty w ramach kontroli wewnetrznej, przez
laboratorium Hamilton Sp. z 0.0. ul. Chwaszczanska 180, 81-571 Gdynia, posiadajace
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Zakres wykonywanych badar wody oraz
zastosowane metodyki referencyjne analiz byty zgodne z ww. rozporzadzeniem.

Analizujac wszystkie parametry oraz wyniki badan w nieckach basenowych i ich systemach
cyrkulacji stwierdzono, ze sporadycznie wystepowaty przekroczenia parametréw: chloru
zwiazanego, chloroformu, potencjatu Redox - przy elektrodzie Ag/AgCL, 3,5m KCL oraz
chloru wolnego w wynikach badan wykonywanych w ramach kontroli wewnetrznej. Nie
stanowito to bezposredniego zagrozenia dla 0s6b kapigcych sie, wskazywato jednak na
potrzebe regulowania proceséw uzdatniania wody. Przy wystgpieniu przekroczen
podejmowano dziatania naprawcze, powiadamiajac jednoczesnie Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach i przeprowadzajac powtérne
badania w ramach kontroli wewnetrznej.

Jakos¢ cieptej wody uzytkowej w natryskach w badanym zakresie Legionella sp.
odpowiadata wymaganiom zatacznika nr 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach z dnia 9 listopada 2015r.
(Dz.U. z 2022r. poz. 1230).

Badania i pomiary parametréw wody w ramach przeprowadzonej urzedowej kontroli przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach, wykonane byty w
Dziale Laboratoryjnym Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biatymstoku.

W dniu 15.09.2025 r. pobrano do badan laboratoryjnych prébki wody z niecek oraz wody
wprowadzanej do niecek z systemu cyrkulacji, ktérych wyniki wykazaty niezgodno$é
parametréw fizykochemicznych z wymogami w/w rozporzadzenia w nastepujacym
zakresie:
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1) woda w niecce basenu rekreacyjnego: chlor zwiazany, potencjat Redox przy elektrodzie
Ag/AgCl,

2) woda w niecce brodzika niemowlecego: chlor zwiazany, potencjat Redox przy
elektrodzie Ag/AgCl,

3) woda w niecce wanny jacuzzi 1 : chlor zwigzany, potencjat Redox przy elektrodzie
Ag/AgCl,

4) woda w niecce wanny z jacuzzi 2 (chlor zwigzany

5) zawér w SUW na przewodzie doprowadzajacym wode do niecki basenu sportowego
(woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji): chlor zwiazany

6) zawér w SUW na przewodzie doprowadzajacym wode do niecki basenu rekreacyjnego i
brodzika niemowlecego (woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji):
chlor zwigzany

7) zawér w SUW na przewodzie doprowadzajacym wode do wanny jacuzzi 1 i 2 (woda
wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji): chlor zwiazany.

Zgodnie z § 7 ww. rozporzadzenia zarzadzajacy basenem umieszcza komunikaty o jakosci
wody na basenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowe;j.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach stwierdza, ze :

jakos¢ wody na Ptywalni ,Wodne Tarasy” w Siemiatyczach na koniec okresu
sprawozdawczego odpowiada wymaganiom ujetym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w
sprawie wymagar, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach z dnia 9 listopada
2015r.(Dz.U. z 2022 r. poz. 1230).

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Siemiatyczach

mgr Jadwiga Hackiewicz

/dokument podpisany elektronicznie/
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